
Referenzwerte PVA

Monat
Mittelwert 

Land

Jan 31
Feb 46
Mrz 99
Apr 117
Mai 130
Jun 131
Jul 134
Aug 127
Sep 93
Okt 69
Nov 42
Dez 27

Summe 1047

Zu beachten ist auch die Schneebedeckung und Nebelsituation der einzelnen PVA Anlagen

LKW Netzbetriebsführung & Kraftwerke

Die nachfolgenden Werte basieren auf den Daten von mehreren Anlagen an
verschiedenen Standorten in Liechtenstein. Je nach Standort und Anlagenausrichtung 
sind Abweichungen über 10% möglich, im Winterhalbjahr sind die Streuungen
noch grösser.

Beispiel: Eine Anlage mit 35 kW installierter Peakleistung

produzierte im Durschnittsmonat Mai etwa 35 x 130= 4550 kWh

kWh pro installiertem kW Peak (5 Jahres- Mittelwert)
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